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Наведено аналітичні залежності для виз-
начення одновимірного температурного поля 
і двовимірна чисельна модель температур-
ного поля в поперечному перерізі корпусу 
зон нагріву та конденсації теплової труби. 
Результати розрахунків порівняно з експе-
риментальними даними для алюмінієвої 
теплової труби з аксіальними канавками, 
заповненої аміаком
Ключові слова: теплова труба, розподіл 
температури, моделювання
Приведены аналитические зависимости 
для определения одномерного температур-
ного поля и двумерная численная модель 
температурного поля в поперечном сечении 
корпуса зон нагрева и конденсации тепло-
вой трубы. Результаты расчетов сравнены 
с экспериментальными данными для алю-
миниевой тепловой трубы с аксиальными 
канавками, заполненной аммиаком
Ключевые слова: тепловая труба, распре-
деление температуры, моделирование
The analytical dependences for one-
dimensional temperature field determination and 
numerical model of two-dimensional temperature 
field in the heat pipe cross sections for heating 
and condensation zones are presented. 
Obtained calculation results are compared with 
experimental data for aluminum axial grooves 
heat pipes, filled with ammonia
Key words: Heat pipe, temperature field, 
modelling
1. Вступ
Дл я бе звідмовного фу нк ціон у ва нн я 
оптоелектронної апаратури у негерметичному відсіку 
космічного апарата (КА) важливим є підтримання 
температури її елементів в допустимому діапазоні. 
Для цього у КА застосовуються пасивні (без витрат 
електричної енергії космічного апарата) та активні 
системи забезпечення теплового режиму (СЗТР). До-
сить поширеними є СЗТР з використанням теплових 
труб (ТТ) [1], перевагами яких є передача теплоти 
(2…200 Вт) на відносно велику відстань (до 4 м) без за-
стосування механічних насосних систем і додаткових 
джерел енергії, малий термічний опір (0,01…1 К/Вт), не-
велика маса (до 0,5 кг/м), різноманітність конструкції 
(діаметри корпусу від 0,003 до 0,02 м), експлуатація 
у широкому температурному діапазоні (-60…+60 °С), 
стабільність теплових характеристик при впливі 
факторів космічного середовища. Ці параметри є важ-
ливими для використання таких систем у космічній 
техніці.
Визначення термічного опору теплової труби 
необхідне для оптимізації конструкційних параметрів 
і побудови загальної теплової схеми СЗТР космічної 
апаратури. Розрахунок термічного опору ТТ 
передбачається на основі моделювання температурно-
го поля корпусу теплової труби в поперечному перерізі. 
Для цього в роботі пропонуються моделі теплоперено-
су на основі рівнянь теплопровідності у поперечному 
перерізі і формули для визначення термічного опору 
в одновимірній постановці (аналітичне розв’язання) 
та у двовимірній постановці (чисельне розв’язання), 
та проводиться порівняння отриманих результатів з 
експериментальними даними.
Механізми формування температурного поля 
теплової труби достатньо повно досліджені при 
рівномірному в поперечному перерізі підведенні або 
відведенні теплоти. Однак, найбільш розповсюдже-
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ним є нерівномірні граничні умови підведення або 
відведення теплоти до корпусу труби і визначення 
термічного опору конструкції для цього випадку на 
даний час є актуальною науково-технічною задачею, 
вирішеною лише частково.
2. Постановка задачі
Контакт теплової труби з приладом здійснюється 
через тепловий інтерфейс, від виду якого залежить 
рівномірність теплового потоку, що підводиться до 
теплової труби чи відводиться. На рис. 1 узагальнені 
приклади теплового інтерфейсу [2]. Теплова труба 
може бути вмонтована в корпус, заглиблена в паз 
монтажної поверхні приладу, притискуватись до ньо-
го ззовні. Також теплова труба може бути викона-
на з фланцем як єдине ціле, або вмонтовуватись в 
профільований фланець, який в свою чергу з’єднується 
з монтажною поверхнею приладу.
Рис. 1. Види теплового інтерфейсу теплової труби і 
монтажної поверхні приладу: а – тепловий інтерфейс 
теплової труби і приладу в масиві корпусу, б – у 
профільованому пазі, в – у видавленому пазі, г – з прити-
сканням теплової труби накладкою, д, е – сполучення кор-
пусу теплової труби і фланця; 1 – корпус ТТ; 2 – монтажна 
поверхня приладу; 3 – притискний елемент; 4 – фланець
Теплова ефективність механічного та теплового 
інтерфейсу залежить від інтенсивності теплопередачі 
всередині ТТ, розподілу теплових потоків по периме-
тру перерізу корпусу та теплофізичних властивостей 
матеріалів корпусу ТТ і фланця. Експериментальним 
шляхом [3, 4] при підводі теплоти зверху (відносно сил 
гравітації) до теплової труби з профільованими канав-
ками було встановлено, що навіть при наявності вели-
кого числа датчиків температури неможливо отримати 
надійні дані по температурному полю корпусу теплової 
труби в поперечному перерізі внаслідок нерівномірного 
підводу, відводу теплоти і часткового осушення про-
філю. Опубліковані результати експериментальних до-
сліджень різних теплових труб з канавками [5] різнять-
ся між собою, що пояснюється різними методиками 
вимірів, впливом орієнтації теплової труби, напрямком 
підводу, відводу теплоти відносно гравітаційних сил, 
геометрією кожного типу корпусу і канавок теплової 
труби. Отриманий в [6] розрахунковий перепад темпе-
ратур по периметру корпусу теплової труби при одно-
сторонньому підводі теплоти у 0,1 К є занадто малим, 
порівнюючи з експериментальними значеннями для 
типових теплонавантажень ТТ з аксіальними канавка-
ми з металевою повстю (20…200 Вт) [7]. Тому досі зако-
номірності формування температурного поля корпусу 
теплової труби в поперечному перерізі залишаються 
відкритими, що дає поштовх для їх вивчення.
У роботі запропоновано одновимірну модель розра-
хунку температурного поля в поперечному перерізі зон 
нагріву і конденсації, а також приведено порівняння 
результатів одновимірного моделювання, двовимірного 
комп’ютерного моделювання в пакеті SolidWorks 
Flow Simulation [8] та експериментальних даних з 
дослідження температурного поля корпусу теплової 
труби з аксіальними канавками в поперечному перерізі 
в зоні нагріву. При одновимірному та двовимірному 
моделюваннях прийнято, що граничні умови не 
змінюються по довжині зон нагріву та конденсації, 
форма меніска рідини у канавці визначається лише 
крайовим кутом змочування.
3. Об’єкт дослідження
Для розрахунку температурного поля корпу-
су теплової труби в поперечному перерізі була обра-
на конструкція теплової труби, яка була розроблена 
та виготовлена відповідно до стандарту PSS-49 на 
кафедрі «Атомних електричних станцій і інженерної 
теплофізики» теплоенергетичного факульте-
ту Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут». [9].
Експериментальні дані з визначення розподілу тем-
ператур в корпусі теплової труби було отримано на 
стенді, робоча ділянка якого представлена на рис. 2. 
Профіль теплової труби зі схемою встановлення тер-
мопар в кожному поперечному перерізі, в якому прово-
дяться вимірювання зображений на рис. 3.
Рис. 2. Робоча ділянка стенда з визначення розподілу 
температур в корпусі теплової труби: 1 – теплова труба, 
2 – нагрівач, 3 – конденсатор, 4 – затискачі для з’єднання 
нагрівача і теплової труби, 5 – початок відліку довжини 
ТТ, відстані до поперечних перерізів встановлення термо-
пар, 6 – поперечні перерізи ТТ, в яких встановлені термо-
пари. Розміри в міліметрах
Основні характеристики досліджуваної теплової 
труби BIRD:
– довжина транспортної зони 0,325 м;
– довжина зони конденсації 0,295 м;
– капілярна структура – поздовжні канавки 




Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1/8 ( 55 ) 2012
вок 1 мм, шириною розкриття 0,47 мм, шириною дна 
0,45 мм;
– теплоносій – аміак;
– термічний опір менше, ніж 0,07 К/Вт;
– номінальний тепловий потік 90 Вт;
– матеріал корпусу й фланців – сплав алюмінію 
АД31;
– маса менше, ніж 0,23 кг.
Експерименти проводилися на дослідній установці, 
схема якої наведена на рис. 4 [10].
Рис. 3. Профіль теплової труби в поперечному перерізі: 
а – геометрія профілю теплової труби в поперечному 
перерізі (канавки без рідини), розміри в міліметрах, б – 
фрагмент канавки, заповненої рідиною, 0, 1, 2, 3 – термо-
пари, А, Б – умовні ділянки
Рис. 4. Схема експериментального стенда для 
дослідження ТТ проекту BIRD: ВТ – ватметр, ВЦ – циф-
ровий вольтметр, ЛАТР – лабораторний автотранс-
форматор, НЕ – електричний нагрівач, НРП – насос 
регульованої подачі, О – основа, ОД – дистанційна опора, 
ОР – регулююча опора, П1, П2, П3 – перемикачі, ПБТ 
– перемикач багатоточковий, ПД – посудина Дьюара, 
ПМ – монтажна плита, СН – стабілізатор напруги, СТХ – 
холодні спаї термопар, Т1—Т40 – термопари, ТС – термо-
стат, ТТ – теплова труба, Х – холодильник.
Підведення теплоти до зони нагріву 
здійснювалось електричним нагрівачем 
потужністю 200 Вт, регулювання 
здійснювалось за допомогою ЛАТРа від 
10 Вт до 130 Вт. Потужність фіксувалась 
з точністю ± 0,3 Вт. Охолодження зони 
конденсації труби здійснювалося проточ-
ним водяним охолоджувачем, з об’ємною 
витратою не менше, ніж 0,6 л/хв., темпера-
тура рідини якого утримувалася постійною 
за допомогою термостата UH–8.
Під час випробування були виміряні температурні 
поля теплової труби в стаціонарному режимі при 
різних теплових потоках і постійних температурах 
пари. Фіксування температури в різних точках зразка 
з точністю не менше ніж ± 0,2 °C відбувалось за допо-
могою мідь-константанових термопар.
Випробування проводилися в повітряному 
середовищі при нормальному атмосферному тиску й 
температурі (18…25)°C. Теплова труба теплоізолювалась 
базальтовим волокном, а для забезпечення ефектив-
ного теплового контакту між ТТ і нагрівачем, ТТ і 
конденсатором застосовувалась теплопровідна паста 
КПТ. Термопари розташовувались у десяти попереч-
них перерізах теплової труби (рис. 2), по чотири у по-
перечному перерізі (рис. 3).
Результати вимірів температурного поля, що 
використовувались при порівнянні моделей розра-
хунку з експериментом, знімались при підведенні 
потужності Q = 90 Вт до фланцю ТТ знизу, відносно 
сил гравітації. Виділений кут підведення теплоти до 
умовної циліндричної поверхні корпусу ТТ становить 
100°, позначений як 2φ1, при цьому φ2 = 180 – φ1 = 130°.
4. Визначення температурного поля корпусу теплової 
труби на основі одновимірних рівнянь теплопровідності
При розрахунку температурного поля в попереч-
ному перерізі було використано одновимірну мо-
дель, що описується диференційними рівняннями 
теплопровідності для двох ділянок в зонах нагріву і 
конденсації теплової труби – в ділянці, що стикується 
з фланцем труби при 0° ≤ φ ≤ φ1, і в ділянці при 
φ1 ≤ φ ≤ 180° (рис. 5).
Модель приведена для одновимірної постановки, 
де в якості змінної використовується поточна довжи-
на кола rφ, при радіусі парового каналу r, кутовій 
координаті φ. Дана модель базується на наступних 
припущеннях:
– в силу малої товщини стінки порівняно з
діаметром i
i




+ δ∑  задача розглядається 
не вциліндричній, а в декартовій системі координат;
– температури фланця, корпусу і капілярної струк-
тури однакові по товщині і змінюються тільки по куту 
φ в силу того, що i i
i
Bi / 0.1= α δ λ <∑ ;
– коефіцієнти тепловіддачі всередині корпусу на 




Рис. 5. Схема поперечного перерізу теплової труби, що 
моделюється: а – елементи системи «фланець – корпус – капілярна 
структура», б – зона нагріву, в – зона конденсації
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ймаються постійними – αev1, αcon1, відповідно, 
а в межах кута φ2 – αev2 і αcon2, коефіцієнт 
тепловіддачі від корпусу труби до охолоджую-
чого середовища в зоні конденсації – αо;
– фланець, корпус труби і капілярна структура 
розглядаються як єдине пласке ребро з сумарною 
провідністю Аev1 на ділянці підводу теплоти з кутом φ1 
і Аev2 – на ділянці з кутом φ2 для зони нагріву, для зони 
конденсації: Аcon1, Аcon2, відповідно;
– густина теплового потоку qr і коефіцієнти 
тепловіддачі віднесені до внутрішнього радіусу;
– температура пари Tv і температура охолоджуючо-
го середовища То постійні;
– розглядається симетрична задача;
– теплопередача в приєднаних елементах 
(нагрівач, холодильник) не розглядається.
δi – товщина і-го елемента;
λi – коефіцієнт теплопровідності і-го еле-
мента;
i – елементи теплопровідної системи 
«фланець – корпус – капілярна структура»;
ev 1,2 1,2 i 1,2 i ev
i
A  L= δ λ∑  – сумарна площинна
теплопровідність в зоні нагріву;
con 1,2 1,2 i 1,2 i con
i
A  L= δ λ∑  – сумарна площинна
теплопровідність для зони конденсації;
Lev,, Lcon – довжини зони нагріву, зони конденсації.
Виходячи з цих міркувань, диференційні рівняння 




При розв’язанні цих рівнянь отримано залежності 
для визначення температури корпусу теплової труби 
вздовж периметра для двох ділянок:
(4)
д е ( ) 0,5ev2 ev2 ev2 evf  A / L
−
 = α   
комплекси для зони нагріву.






v concon2 con2 con2 12 ,0
d T
A T T L r x r
dx
+ α − = ϕ ≤ ≤ π (6)
при розв’язанні яких отримано залежності для виз-
начення температури корпусу теплової труби в зоні 
конденсації вздовж периметра для 10 x r≤ ≤ ϕ  і 
1r x rϕ ≤ ≤ π , відповідно:
 
д е  ( )( ) 0,5con1 con1 con1 o conf  A / L
−
 = α + α  , 
( ) 0,5con2 con2 con2 conf  A / L
−
 = α 
 
– комплекси для зони
конденсації.
На основі розрахункових залежностей для темпе-
ратурного поля корпусу теплової труби в її попереч-
ному перерізі виведено залежності для розрахунку 
термічного опору труби для зони нагріву і для зони 
конденсації. Термічний опір у зоні нагріву на ділянці 
0 ≤ х ≤ φ1r в залежності від середньої температури кор-
пусу теплової труби розраховується як:
(9)




Термічний опір системи «пара – фланець теплової 
труби – охолоджуюче середовище» визначається за 
формулою:
 
( ) 0,5ev1 ev1 ev1 evf  A / L
−




ev1 ev1 ev1 v ev r ev 12
d T
A T T L q L , 0 x r
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ev2 ev2 ev2 v ev 12
d T
A T T L 0, r x r
dx
− α − = < ≤ πϕ
(7)
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  ϕ ϕ × − +  ϕ ϕ    
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5. Визначення температурного поля корпусу теплової 
труби на основі двовимірних рівнянь теплопровідності
Приведені залежності мають ряд припущень і не 
враховують дискретного розподілу теплових потоків 
по куту φ, що характерно для ТТ з аксіальними канав-
ками [9, 10], тому більш точна теплова модель розпов-
сюдження теплоти теплопровідністю в поперечному 
перерізі корпусу була проаналізована за допомогою 
програмного пакету SolidWorks Flow Simulation, для 






dy dy dz dz
   
λ + λ =      
,                 (12)
де j – область, заповнена рідиною у канавці або тіло 
корпусу ТТ;
y, z – координати декартової системи координат;
λ – теплопровідність j-го елемента.
Геометрична модель поперечного перерізу теплової 
труби в цьому пакеті будувалась за розмірами реальної 
теплової труби, описаної вище (рис. 3). Поверхня 
розділу рідина – пара в кожній канавці представ-
лена дугами між виступами канавок теплової тру-
би і утворює крайовий кут змочування q. Контакт 
між рідиною і стінкою ідеальний. На вільній поверхні 
рідини задаються граничні умови першого роду – тем-
пература пари Тv = 303,2 К. На поверхні фланця задано 
граничні умови другого роду – густина теплового 
потоку, віднесена до поверхні фланця q = 9230 Вт/м2 
(Q = 90 Вт). Коефіцієнт теплопровідності корпусу зі 
сплаву АД-31 прийнято 188 Вт/(м∙К) [11], коефіцієнт 
теплопровідності аміаку – 0,5 Вт/(м∙К) [12].
На першому етапі моделювалась половина ребра з 
половиною канавки, заповненої рідиною (рис. 3, б), для 
аналізу чутливості розрахункової сітки на зменшення 
розмірів чарунок та для визначення залежності 
коефіцієнта тепловіддачі від кута змочування. Основна 
розрахункова квадратична сітка мала розмір 1,5∙10-5 м, 
що визначався розмірами половини профілю ТТ і об-
меженням програми у 1000 елементів вздовж кожної 
осі координат. Враховуючи те, що в точці примикання 
тонкого шару рідини до краю виступу канавки значен-
ня теплового потоку від рідини до пари максимальне і 
стрімко падає при збільшенні товщини шару рідини, 
було вирішено зробити більш густу сітку при вершині 
дотику канавки і рідини, порівняно з основною розра-
хунковою сіткою. З наближених розрахунків визначе-
но, що на віддаленні вглиб виступу канавки на 
∆rm = 0,12 мм (рис. 3, б) передається 95 % теплового 
потоку, що відводиться від рідини до пари. З урахуван-
ням вищесказаного було виділено ділянку А на вершині 
ребра з розмірами 0,12 мм × 0,1 мм і ділянку Б в рідині 
від поверхні меніска до ребра (рис. 3, б). На цих ділянках 
задавався розмір чарунок, при якому коефіцієнт 
тепловіддачі від зовнішньої поверхні ТТ із середньою 





−             
(13)
залишався би незмінним при подальшому 
зменшенні розміру чарунок. Розмір чарунок вздовж 
кожної осі координат становить 1,9∙10-6 м.
На рис. 6 представлено порівняння отриманих зна-
чень коефіцієнта тепловіддачі α при різних значеннях 
кута змочування (θ = 1°, 10°, 30°, 60°, 90°) з результата-
ми французьких вчених [3], за якими можна відмітити 
схожість отриманих даних: чим менше крайовий кут 
змочування, тим більший коефіцієнт тепловіддачі в 
силу збільшення поверхні теплообміну.
Рис. 6. Порівняльний графік коефіцієнта тепловіддачі 
від зовнішньої поверхні стінки ТТ до пари у двовимірній 
моделі авторів та у двовимірній моделі [3]
На другому етапі моделювання розглядалась те-
плова задача у половині поперечного перерізу корпу-
су теплової труби в зоні нагріву при вище вказаних 
умовах для половини канавки і при значенні кута 
q = 1°. Типовий розподіл температури у тепловій тру-
бі, представлений на рис. 7, показує, що максимальна 
температура спостерігається на краю фланця (термо-
пара 0, рис. 3, а) через віддаленість від циліндричного 
корпусу ТТ, де відбувається відведення теплоти ви-
паровуванням рідини з канавок. Перепад температури 
від краю фланця до верхньої точки корпусу теплової 
труби (φ = 180°) становить 2,45 К, а від основи фланця 
(φ = 50°) до φ = 180° – 0,75 К, від φ = 0° до φ = 180° – 
0,71 К. По товщині стінки корпусу ТТ у радіальному 
напрямку спостерігається неоднаковість температури: 
при φ = 0° перепад становить 0,06 К, при φ = 90° – 0,1 К, 
при φ = 180° – 0,003 К, а по висоті ребра: при φ = 0° пере-
пад температури становить 0,29 К, при φ = 90° – 0,13 К, 
а при φ = 180° – 0,01 К.
В зв’язку з суттєвою нерівномірністю температур по 
периметру вибір реперної точки для визначення темпе-
ратури корпусу для подальшого використання у розра-
хунках суттєво впливає на значення термічного опору: 
для φ = 0° термічний опір становить 8,22∙10-3 К/Вт, для 
φ = 50° – 8,56∙10-3 К/Вт, для φ = 90° – 2,33∙10-3 К/Вт, для 
φ = 180° – 0,33∙10-3 К/Вт, а середньо інтегральне зна-
чення термічного опору становить 3,91∙10-3 К/Вт. Тобто 
різниця температури корпуса і пари у вказаних точках 
становить 0,74 К, 0,77 К, 0,21 К і 0,03 К, відповідно. 
Ці обставини можуть пояснити суттєво різні значен-
(11)( ) ( )
1
1
v o con 1 o con1 o con1 1 con1 con1 con1 1
con
con con1 o con1 con1 1 con2 con2 con2 2
T T 2L r f r A f f r
R 1
Q th f r A f th f r
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ня інтенсивності тепловіддачі, отримані для подібних 
профілів різними дослідниками.
Рис. 7. Розподіл температури в поперечному перерізі кор-
пусу теплової труби
6. Порівняння розрахункових даних з 
експериментальними
Порівняння одновимірного, двовимірного мо-
делювань та експериментальних даних у вигляді 
різниці температур стінки корпусу і температури пари 
∆Т(φ) = Т(φ) – Тv в залежності від кута φ узагальне-
но на рис. 8. При розрахунках одновимірної моделі 
приймались Тv = 303,2 К, qr = 39670 Вт/м2 (Q = 90 Вт), 
коефіцієнт тепловіддачі вважався постійним по зоні 
нагріву і вибирався за експериментальними даними – 
αev = 22200 Вт/(м2∙К).
Рис. 8. Порівняльний графік двох моделей і експеримен-
ту – різниця температур корпусу теплової труби по куту 
і температури пари при q = 9230 Вт/м2, Тv = 303,2 К, 
αev = 22200 Вт/(м2·К), qr = 39670 Вт/м2
Обидві моделі в порівнянні з експериментальни-
ми даними в точках кріплення термопар на корпусі 
теплової труби мають розбіжність в значеннях до 30 %. 
При цьому відмінність експериментальних даних від 
розрахункових найбільша в точці при φ = 50° зумовле-
на тим, що термопара розташована не на циліндричній 
поверхні корпусу, а на основі фланця, де товщи-
на суттєво більша. Крива температури на умовній 
циліндричній поверхні труби при двовимірному 
моделюванні в області φ = (0…50)° має нерівномірний 
розподіл внаслідок різної товщини умовно виділеного 
фланця і перетоків теплового потоку через основу 
фланця, але якісно відповідає профілю температури, 
наведеному в роботі [13].
7. Висновки
Інтегрування ТТ у СЗТР викликає появу 
нерівномірних по периметру граничних умов підводу 
та відводу теплоти, що збільшує термічний опір 
теплової труби. Для аналізу впливу кусково-постійних 
по периметру граничних умов другого та третього роду 
при постійних теплофізичних властивостях матеріалу 
корпусу ТТ запропоновано одновимірні аналітичні 
залежності температури корпусу теплової труби в зо-
нах нагріву і конденсації від кутової координати φ, на 
основі яких отримано термічний опір зони нагріву та 
зони конденсації. Для ТТ з аксіальними канавками, у 
яких відбувається дискретний по кутовій координаті 
теплообмін між стінкою корпусу та парою, запропо-
новано методику чисельного двовимірного моделю-
вання температурного поля у поперечному перерізі 
в середовищі програмного пакету SolidWorks Flow 
Simulation.
Порівняння результатів моделювань з експеримен-
тальними даними свідчить про якісне відображення 
реального процесу за допомогою одновимірного мо-
делювання і їх кількісну збіжність при двовимірному 
моделюванні. Відхилення значень експериментальних 
значень температури корпусу для обох моделей ста-
новить не більше 30 %. Значення кута змочування 
«корпус – рідина» суттєво впливає на інтенсивність 
теплообміну в канавках. Подальша розробка моделі 
теплообміну у поперечному перерізі ТТ включає ви-
користання більш реальної форми рідинного меніска, 
отриманого з рішення гідродинамічної задачі руху 
рідини.
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З урахуванням особливостей конструкції 
дискового асинхронного двигуна з вільним 
кільцевим ротором отримано аналітичні 
вирази для розрахунку його механічної 
характеристики. Розкрито нові можливості 
машин з кільцевими робочими органами без 
механічних опор
Ключові слова: електродвигун, механічна 
характеристика, кільцевий ротор
С учетом особенностей конструкции дис-
кового асинхронного двигателя со свободным 
кольцевым ротором получены аналитиче-
ские выражения для расчета его механиче-
ской характеристики. Раскрыты новые воз-
можности машин с кольцевыми рабочими 
органами без механических опор
Ключевые слова: электродвигатель, 
механическая характеристика, кольцевой 
ротор
Taking into account the features of 
construction of asynchronous motor with 
free annular rotor analytical formulas for the 
calculation of its mechanical characteristic 
have been obtained. New features of machines 
with annular working tools without mechanical 
support are revealed
Keywords: electric motor, mechanical 
characteristic, annular rotor
